
ＴＢ形端子台にアダプタを取付ける方法 

 

 

 ＴＢ１ＡおよびＴＢ２～ＴＢ５形端子台は、取付けボルトサイズがＭ１０に対応してい

ます。ボルトサイズＭ８またはＭ６を使用する場合は、ＡＰ形アダプタを使用することに

より対応可能です。ＡＰ形アダプタを組合わせる場合の取付方法について説明いたします。 

 下記の手順はＴＢ５にＡＰ８を組付ける場合の例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２．ＡＰ形アダプタ

 

写真１．ＴＢ５形端子台 

写真４．Ｍ８ボルトを裏から挿入し

ボックスレンチでねじ込みます。 

写真３．ＡＰ８とＭ８ナットを正面

の六角穴に落とし込みます 

写真６．ボルト固定が完了した状態です。

ＬＲ１５０２ 

泰和電気工業株式会社 

写真５．Ｍ８ボルトねじ込み完了です。


